2023年12月南通电网调度信息披露
一、地方热电联产企业发电情况
	厂站
	上网电量万kWh
	利用小时 h
	负荷率

	
	本月
	累计
	本月
	累计
	

	南通美亚热电厂
	213
	1740
	300.0 
	2450.7 
	40.3%

	海门深泰热电厂
	662
	7725
	517.2 
	6035.2 
	69.5%

	启东热电厂
	125
	823
	245.1 
	1613.7 
	32.9%

	鑫源热电厂
	713
	7848
	341.1 
	3755.0 
	45.9%

	观音山环保热电厂
	887
	9315
	306.9 
	3223.2 
	41.3%

	如东协鑫环保热电
	1043
	10087
	393.6 
	3806.4 
	52.9%

	海安华新热电
	999
	9620
	452.0 
	4352.9 
	60.8%

	如皋垃圾热电
	0
	0
	0.0 
	0.0 
	0.0%

	如东秸秆热电
	523
	7773
	256.4 
	3810.3 
	34.5%

	启东天楹电厂
	598
	11843
	226.5 
	4486.0 
	30.4%

	如东天楹电厂
	203
	1942
	189.7 
	1815.0 
	25.5%

	联海生物电厂
	475
	7855
	377.0 
	6234.1 
	50.7%

	海安天楹电厂
	3398
	34947
	578.9 
	5953.5 
	77.8%

	洋口热电厂
	266
	7024
	95.3 
	2517.6 
	12.8%

	海迅理昂电厂
	2020
	19512
	643.3 
	6214.0 
	86.5%

	光大生物质电厂
	707
	7265
	481.0 
	4942.2 
	64.6%

	如皋大唐电厂
	2414
	19658
	614.2 
	5002.0 
	82.6%

	常安电厂
	951
	14573
	264.9 
	4059.3 
	36.8%

	南通天楹电厂
	655
	2153
	550.4 
	1809.2 
	76.4%

	富港热电
	1751
	15509
	457.2 
	4049.3 
	61.4%

	佳兴热电
	0
	290
	0.0 
	386.7 
	0.0%

	金光能源热电
	213
	1740
	300.0 
	2450.7 
	40.3%


电源投运情况
	序号
	电源项目
	主要投产设备、容量
	投运时间

	1
	佳兴热电
	4号机 10MW
	12月1日

	2
	绿能如天光伏
	5MW（分布式）
	12月6日

	3
	南通华能储能
	13.8MW（统调）
	12月6日

	4
	华能东丽光伏
	4.928MW（分布式）
	12月16日

	5
	华能华腾光伏
	5.9906MW（分布式）
	12月21日

	6
	华辛南通碧辉光伏
	1.92MW（分布式）
	12月26日

	7
	润广华升压站-华润如东光伏
	153.6MW（统调）
	12月27日

	8
	润广华升压站-广核如东光伏
	149.1MW（统调）
	12月28日

	9
	林洋灵树光伏
	3.3MW（集中式）
	12月30日


三、供电情况（MW，亿kWh，%）
	
	2022年12月
	2023年12月
	增长率

	南通地区统调电量
	47.75
	55.97
	17.2

	南通地区统调最高负荷
	8397.37
	10366.06
	23.44

	南通地区调度电量
	51.37
	60.31
	17.4

	南通地区调度最高负荷
	8795.52
	10893.39
	23.85

	峰谷差最大值
	2653.82
	3650.06
	37.54

	峰谷差最小值
	1500.53
	1539.73
	2.61

	峰谷差平均值
	2122.24
	2454.39
	15.65

	统调负荷率
	85.56%
	87.24%
	1.96


四、供电主设备检修计划表：

	编号
	停役地点
	停役设备名称
	工作内容
	开始
	结束
	工期

	1
	线路
	江田4H33线检修
	登杆检查，消缺；38#分布式故障诊断装置修理。
	2023-12-1
	2023-12-1
	1

	2
	线路
	江田4H34线检修
	登杆检查，消缺；1#、38#分布式故障诊断装置修理
	2023-12-4
	2023-12-4
	1

	3
	闸东变
	#2主变检修
	2号主变小修、预试
	2023-12-4
	2023-12-5
	2

	4
	兴园变
	#1主变检修；#1主变2601开关检修；1号主变701开关检修；1号主变301开关检修
	1号主变小修预试，2601、701、301开关流变小修预试，26013、7013、3013刀闸小修；保护校验（220kV套管密封圈、110kV中性点套管密封、35kV套管及上层密封更换，放气静止）
	2023-12-6
	2023-12-9
	4

	5
	东郊变
	2号主变检修；35kV中性点消弧线圈检修
	35kV中性点消弧线圈消缺，2号主变陪停做安措
	2023-12-7
	2023-12-7
	1

	6
	沿海变
	1号主变检修；1号主变701开关检修；1号主变2601开关检修；1号主变301开关检修
	反措：主变220kV、110kV套管更换、交接及局放试验；1号主变2号冷却器检查
	2023-12-11
	2023-12-14
	4

	7
	新丰变
	#1主变检修；#1主变2601开关冷备用；1号主变701开关冷备用
	（1）1号主变20kV穿墙套管渗漏处理；
（2）1号主变20kV侧避雷器示数为0等缺陷消缺。
（3）701开关检修；
（4）1号主变3号风扇更换。
	2023-12-13
	2023-12-15
	3

	8
	沿海变
	2号主变检修；2号主变702开关检修；2号主变2602开关检修；2号主变302开关检修
	反措：主变220kV、110kV套管更换、交接及局放试验；2号主变302开关检查
	2023-12-18
	2023-12-21
	4

	9
	城西变
	2号主变检修；2号主变2602开关检修；2号主变702开关检修
	主变及附属设备小修预试，有载瓦斯继电器更换，低压侧绝缘完善，主变保护校验
	2023-12-25
	2023-12-26
	2


