2024年9月南通电网调度信息披露
一、地方热电联产企业发电情况
	厂站
	上网电量万kWh
	利用小时 h
	负荷率

	
	本月
	累计
	本月
	累计
	

	南通美亚热电厂
	1108
	14326
	242.5 
	3134.8 
	33.7%

	海门深泰热电厂
	179
	1354
	252.1 
	1907.0 
	35.0%

	启东热电厂
	519
	5915
	405.5 
	4621.1 
	56.3%

	鑫源热电厂
	68
	717
	133.3 
	1405.9 
	18.5%

	观音山环保热电厂
	568
	5835
	271.8 
	2791.9 
	37.7%

	如东协鑫环保热电
	799
	7209
	276.5 
	2494.5 
	38.4%

	海安华新热电
	845
	7564
	318.9 
	2854.3 
	44.3%

	如皋垃圾热电
	941
	10256
	339.7 
	3702.5 
	47.2%

	如东秸秆热电
	0
	0
	0.0 
	0.0 
	0.0%

	启东天楹电厂
	639
	4496
	313.2 
	2203.9 
	43.5%

	如东天楹电厂
	418
	5239
	158.3 
	1984.5 
	22.0%

	联海生物电厂
	0
	988
	0.0 
	923.4 
	0.0%

	海安天楹电厂
	569
	5354
	451.6 
	4249.2 
	62.7%

	洋口热电厂
	2784
	26257
	474.3 
	4473.1 
	65.9%

	海安理昂电厂
	598
	4155
	214.3 
	1489.2 
	29.8%

	光大生物质电厂
	1377
	14181
	427.6 
	4404.0 
	59.4%

	如皋大唐电厂
	558
	5330
	379.6 
	3625.9 
	52.7%

	常安电厂
	2082
	17272
	529.8 
	4394.9 
	73.6%

	南通天楹电厂
	693
	9185
	193.0 
	2558.5 
	26.8%

	富港热电
	832
	6594
	381.7 
	3024.8 
	53.0%

	佳兴热电
	1836
	16562
	377.0 
	3400.8 
	52.4%

	金光能源热电
	815
	6943
	562.1 
	4788.3 
	78.1%


电源投运情况
	序号
	电源项目
	主要投产设备、容量
	投运时间

	1
	华能酒伊光伏
	4.275MW（分布式）
	9月11日

	2
	悦能红通光伏
	4MW（分布式）
	9月12日

	3
	东晨华创光伏
	3.392MW（分布式）
	9月27日

	4
	华润墩头光伏
	17.9MW（集中式）
	9月29日

	5
	万博通上钢光伏
	5.88MW（分布式）
	9月30日


三、供电情况（MW，亿kWh，%）
	
	2023年9月
	2024年9月
	增长率

	南通地区统调电量
	50.89
	58.7
	15.35

	南通地区统调最高负荷
	9233.53
	10674.51
	15.61

	南通地区调度电量
	54.93
	63.41
	15.44

	南通地区调度最高负荷
	9796.74
	11184.04
	14.16

	峰谷差最大值
	2468.88
	3701.4
	49.92

	峰谷差最小值
	1037.1
	1098.94
	5.96

	峰谷差平均值
	1830.96
	2565.01
	40.09

	统调负荷率
	88.63%
	86.79%
	-2.08


四、供电主设备检修计划表：

	编号
	停役地点
	停役设备名称
	工作内容
	开始
	结束
	工期

	1
	扶海变
	4号主变检修；骥海线/4号主变5062开关检修；4号主变5063开关检修；4号主变220kV开关检修；35kVⅣ母线检修；4号主变1号低抗检修；4号主变2号电容器检修；4号主变3号电容器检修
	（1）4号主变本体及三侧开关间隔一次设备首检预试；
（2）35kVⅣ段母线及压变避雷器首检预试、4号主变无功回路间隔首检预试；
（3）4号主变保护首检、5062、5063开关保护首检、341、342、343开关保护首检。
	2024-9-1
	2024-9-5
	5

	2
	五义变
	港义2H78线检修
	1、技改项目：
（1）220kV义港2H78线线路保护更换；
（2）220kV义港2H78间隔与新立母差屏柜二次电缆敷设及调试；
（3）220kV义港2H78线压变、避雷器、流变更换、RTV喷涂（流变缺陷消除闭环）；
2、修理项目：2H78（GL314）断路器离合器更换，二次元器件更换，密度继电器防雨罩更换；
3、防鸟挡板工作：2H78出线构架防鸟挡板安装
	2024-9-1
	2024-9-6
	6

	3
	港城变
	港义2H78开关检修
	220kV港义2H78线路保护更换
	2024-9-1
	2024-9-6
	6

	4
	线路
	秀东2H13线检修
	基建工程：
新建N1-钟秀变电缆土建施工，秀东2H13线下进行打钢板桩支护施工，安全距离不足，陪停。
	2024-9-2
	2024-9-3
	2

	5
	线路
	丁阳26J9线检修
	例行检修：220kV丁阳26J9线全线基建运行满一年首检。
	2024-9-2
	2024-9-4
	3

	6
	线路
	新丁26J7线检修
	例行检修：220kV新丁26J7线全线基建运行满一年首检。
	2024-9-2
	2024-9-4
	3

	7
	线路
	常六2669线检修
	1、修理项目：2024年修理项目：悬垂绝缘子加大防鸟罩安装；
2、例行检修：220kV常六2669线全线登杆检修；
3、缺陷处理：36#塔消缺
	2024-9-3
	2024-9-4
	2

	8
	扶海变
	洲扶5644线检修；洲扶线5022开关检修；洲扶线5023开关检修
	5022、5023开关流变检修预试、50222、50231刀闸检修、洲扶5644线压变避雷器检修预试；洲扶5644线、5022开关、5023开关保护校验
	2024-9-6
	2024-9-12
	7

	9
	东洲变
	洲扶5644线检修；吕洲线/洲扶线5072开关检修；洲扶线5073开关检修
	技改大修：5072断路器保护更换。
	2024-9-6
	2024-9-12
	7

	10
	线路
	洲扶5644线检修
	周期检修：
线路周期检修，登杆检查，绝缘子清扫，螺栓复紧，鸟窝清除，零星消缺
	2024-9-6
	2024-9-12
	7

	11
	线路
	丁阳26J0线检修
	例行检修：220kV丁阳26J0线全线基建运行满一年首检。
	2024-9-6
	2024-9-8
	3

	12
	线路
	新丁26J8线检修
	例行检修：220kV新丁26J8线全线基建运行满一年首检。
	2024-9-6
	2024-9-8
	3

	13
	五义变
	港义2H77线检修
	1、技改项目：
（1）220kV义港2H77线路保护更换；
（2）220kV义港间隔与新立母差屏柜二次电缆敷设及调试；
（3）220kV义港2H77线压变、避雷器、流变更换、RTV喷涂（流变、压变相关缺陷消除闭环）；
2、修理项目：2H77（GL314）断路器离合器更换，二次元器件更换，密度继电器防雨罩更换；
3、防鸟挡板工作：2H77出线构架防鸟挡板安装
	2024-9-8
	2024-9-13
	6

	14
	港城变
	港义2H77开关检修
	220kV港义2H77线路保护更换；
	2024-9-8
	2024-9-13
	6

	15
	六匡变
	#1主变检修；1号主变701开关检修；1号主变301开关检修
	周期检修：1号主变上方构架驱鸟挡板安装；
常规修理：1号主变110kV侧避雷器小修、预试、油漆；1号主变301流变（两组）膨胀器观察窗更换。1号主变35kV侧母线排热缩套重新制作；1号主变35kV侧避雷器（硅橡胶）更换、表计下引。
缺陷处理：1号主变110kV侧避雷器泄漏电流表硬连接锈蚀严重；701流变油位观察窗模糊处理、35kV流变B相油位指示看不清；主变油温2异常处理
	2024-9-8
	2024-9-10
	3

	16
	丁仓变
	220kV220千伏母联2610开关检修
	例行检修：开关机构特性试验；开关、流变气室微水测试、保护校验
	2024-9-9
	2024-9-9
	1

	17
	苏通变
	1号主变检修；1号主变2601开关检修；1号主变701开关检修
	周期检修：1号主变及附属设备小修预试（首检），2601、701开关特性试验，保护校验
缺陷处理：220kV侧GIS套管上方绝缘子线夹发热处理（B相）
	2024-9-9
	2024-9-10
	2

	18
	兆群变
	扶兆26K1线检修
	兆扶26K1线谐波测量装置改造（安装PT\CT）
	2024-9-10
	2024-9-13
	4

	19
	东洲变
	吕洲5602线检修；吕洲线5071开关检修；吕洲线/洲扶线5072开关检修
	技改大修：5072断路器保护更换后搭接传动试验。
	2024-9-11
	2024-9-11
	1

	20
	线路
	吕洲5602线检修
	周期检修：
线路登杆检查，零星消缺
	2024-9-11
	2024-9-11
	1

	21
	线路
	神圩26M6线检修
	基建工程：
新沙家圩变事故油池施工时与线路距离约2米，不满足安规安全距离要求，线路陪停（打钢板桩）
周期检修：
线路周期检修，登杆检查，螺栓复紧，鸟窝清除，零星消缺
	2024-9-12
	2024-9-13
	2

	22
	齐心变
	#1主变检修；#1主变2601开关检修；1号主变701开关检修
	1号主变修理（风控箱更换，胶囊表计更换、温度计修理）、预试
	2024-9-18
	2024-9-21
	4

	23
	线路
	兴牵26M0线检修
	修理项目：220kV兴牵26M0线1-32#全线登杆清扫消缺。
	2024-9-19
	2024-9-19
	1

	24
	五义变
	220千伏付母线检修；220千伏付母线压变检修；220kV220kV母联2610开关检修
	1、技改项目：
（1）220kV母联2610间隔与新立母差屏柜二次电缆敷设及调试；
（2）220kV副母线压变、避雷器更换、RTV喷涂；
（3）220kV母联2610流变更换、RTV喷涂；220kV副母线陪停做安措；
2、修理项目：2610开关（西电LW25-252）三相不一致优化，修理项目；
3、缺陷处理：母线地刀机构（3个）漏水，直流接地（EGIC手动操作机构）
	2024-9-23
	2024-9-24
	2

	25
	线路
	通姜26A7线检修；通姜26A8线检修
	1、市政项目：#10~#11拆除，新建架空线路0.32km，2基，耐-耐跨越，光缆开断熔接，分布式故障诊断装置安装；
2、例行检修：线路周期检修，绝缘子清扫，零星消缺；
3、运维项目：杆塔防坠落装置安装。
	2024-9-22
	2024-9-28
	7

	26
	线路
	如双4H68线检修
	220kV如双4H68线登杆检查，全线更换老旧合成绝缘子，紧固螺丝，装分布式智能故障检测系统设备，消缺。
	2024-9-23
	2024-9-26
	4

	27
	五义变
	220千伏正母线检修；220千伏正母线压变检修
	技改项目：220kV正母线压变、避雷器更换（与上方副母线跨线6米，起吊工作不超过管母高度，使用蜘蛛吊车）、RTV喷涂
	2024-9-25
	2024-9-26
	2

	28
	线路
	亚沿2H28线检修
	周期检修：
线路周期检修，登杆检查，螺栓复紧，鸟窝清除，零星消缺
	2024-9-23
	2024-9-24
	2

	29
	齐心变
	#2主变检修；#2主变2602开关检修；2号主变702开关检修
	2号主变修理（风控箱更换，胶囊表计更换、温度计修理）、预试
	2024-9-23
	2024-9-26
	4

	30
	扶海变
	3号主变检修；3号主变5051开关检修；3号主变/骥扶线5052开关检修；35kVⅢ母线检修；3号主变1号电容器检修；3号主变2号电容器检修；3号主变4号低抗检修
	（1）3号主变本体及三侧开关间隔一次设备首检预试；
（2）35kVⅢ段母线及压变避雷器首检预试、3号主变无功回路间隔首检预试；
（3）3号主变保护首检、5051、5052开关保护首检；331、332、334开关保护首检。
	2024-9-24
	2024-9-29
	6

	31
	五义变
	220千伏正母线检修；仲五2H25线检修
	缺陷处理：220kV五仲2H25开关极柱更换（陪停220kV正母线）
	2024-9-25
	2024-9-25
	1

	32
	五义变
	马义2H21线检修；仲五2H25线检修
	1、技改项目：
（1）220kV义马2H21间隔与新立母差屏柜二次电缆敷设及调试；
（2）220kV义马2H21线压变、避雷器、流变更换、RTV喷涂；缺陷处理（2H21开关机械指示偏差处理），出线构架防鸟挡板安装；
（3）220kV五仲2H25线压变、避雷器、流变更换；与新立母差屏柜二次电缆敷设及调试；出线构架防鸟挡板安装；
2、修理项目：五仲2H25开关修理项目（五仲2H25开关压力表面板指示模糊缺陷处理）、RTV喷涂
	2024-9-27
	2024-9-29
	3

	33
	线路
	亚沿4H65线检修
	周期检修：
线路周期检修，登杆检查，螺栓复紧，鸟窝清除，零星消缺
	2024-9-25
	2024-9-26
	2

	34
	东洲变
	220kV220kVⅢ、Ⅳ段母联2650开关检修
	220kVⅢ、Ⅳ母联2650开关保护首检
	2024-9-27
	2024-9-27
	1

	35
	线路
	通姜26A7线检修；通姜26A8线检修
	线路参数测试
	2024-9-28
	2024-9-28
	1

	36
	姜灶变
	姜通26A7开关检修；姜通26A8开关检修
	姜通26A7、姜通26A8间隔保护改定值
	2024-9-30
	2024-9-30
	1


