2024年3月南通电网调度信息披露
一、地方热电联产企业发电情况
	厂站
	上网电量万kWh
	利用小时 h
	负荷率

	
	本月
	累计
	本月
	累计
	

	南通美亚热电厂
	1833
	4515
	401.1 
	988.0 
	53.9%

	海门深泰热电厂
	173
	402
	243.7 
	566.2 
	32.8%

	启东热电厂
	770
	2070
	601.6 
	1617.2 
	80.9%

	鑫源热电厂
	112
	301
	219.6 
	590.2 
	29.5%

	观音山环保热电厂
	967
	1957
	462.7 
	936.4 
	62.2%

	如东协鑫环保热电
	964
	2392
	333.6 
	827.7 
	44.8%

	海安华新热电
	1166
	2483
	440.0 
	937.0 
	59.1%

	如皋垃圾热电
	977
	2686
	374.3 
	1029.1 
	50.3%

	如东秸秆热电
	0
	0
	0.0 
	0.0 
	0.0%

	启东天楹电厂
	270
	1531
	132.4 
	750.5 
	17.8%

	如东天楹电厂
	470
	2179
	178.0 
	825.4 
	23.9%

	联海生物电厂
	200
	525
	186.9 
	490.7 
	25.1%

	海安天楹电厂
	477
	1747
	378.6 
	1386.5 
	50.9%

	洋口热电厂
	3854
	8981
	656.6 
	1530.0 
	88.2%

	海迅理昂电厂
	303
	724
	108.6 
	259.5 
	14.6%

	光大生物质电厂
	1791
	4444
	556.2 
	1380.1 
	74.8%

	如皋大唐电厂
	707
	1723
	481.0 
	1172.1 
	64.6%

	常安电厂
	2428
	4707
	617.8 
	1197.7 
	83.0%

	南通天楹电厂
	906
	3635
	252.4 
	1012.5 
	33.9%

	富港热电
	655
	1736
	550.4 
	1458.8 
	74.0%

	佳兴热电
	1097
	4272
	286.4 
	1115.4 
	38.5%

	金光能源热电
	969
	2171
	594.5 
	1331.9 
	79.9%


电源投运情况
	序号
	电源项目
	主要投产设备、容量
	投运时间

	1
	星源星材光伏（二期）
	8.596MW（分布式）
	3月29日


三、供电情况（MW，亿kWh，%）
	
	2023年3月
	2024年3月
	增长率

	南通地区统调电量
	46.63
	51.82
	11.14

	南通地区统调最高负荷
	7735.97
	8917.73
	15.28

	南通地区调度电量
	50.93
	56.7
	11.33

	南通地区调度最高负荷
	8259.34
	9395.81
	13.76

	峰谷差最大值
	2837.69
	4009.62
	41.3

	峰谷差最小值
	1451.32
	1421.15
	-2.08

	峰谷差平均值
	2185.43
	2713.48
	24.16

	统调负荷率
	87.34%
	86.22%
	-1.27


四、供电主设备检修计划表：

	编号
	停役地点
	停役设备名称
	工作内容
	开始
	结束
	工期

	1
	汇龙变
	#1主变检修
	1号主变110kV侧第5串绝缘子串耐张线夹（70度）发热处理；
	2024-3-1
	2024-3-1
	1

	2
	港城变
	220千伏付母线检修
	220kV副母线空间隔上方软连接导电接触面处理，回路电阻测量
	2024-3-1
	2024-3-1
	1

	3
	银河变
	#2主变检修；#2主变4602开关检修；2号主变702开关检修
	2号主变测控及4602、702户外端子箱更换；2号主变302流变B相油位观察窗氧化模糊处理
	2024-3-2
	2024-3-14
	13

	4
	兴园变
	220千伏副母线检修；野园4H59线检修
	园野4H59开关极柱漏气处理（吊装极柱与220kV副母线距离不够，需陪停）
	2024-3-3
	2024-3-4
	2

	5
	马塘变
	220kVⅡ段母线压变检修
	（1）综自改造：220kVⅡ段母线压变端子箱更换、二次回路接入新并列装置；（2）周期检修：220kVⅡ段母线压变、避雷器小修预试；
	2024-3-4
	2024-3-7
	4

	6
	东洲变
	220kV 220kVⅠ、Ⅱ段母联2630开关检修
	2630开关保护首检
	2024-3-5
	2024-3-5
	1

	7
	银河变
	220千伏副母线检修；220kV副母线压变 检修；220千伏旁路母线检修；银三4643线检修；邢银4637线检修；#2主变检修；#2主变4602开关检修
	（1）220kV副母线压变端子箱更换；二次回路并入新并列装置；
（2）银邢4637流变、测控及端子箱更换；开关修理；
（3）银三4643流变、测控及端子箱更换；开关修理；
（4）2号主变测控、4602流变及户外端子箱更换；开关修理
	2024-3-5
	2024-3-14
	10

	8
	银河变
	220千伏旁路母线检修；220kV 220kV旁路母联4620开关检修
	220kV旁路母联4620流变、测控及端子箱更换；4620开关修理
	2024-3-5
	2024-3-27
	23

	9
	红阳港变
	220千伏正母线检修；3号主变2603开关检修；阳汇26W2开关检修
	26031、26W21刀闸反措修理
	2024-3-5
	2024-3-5
	1

	10
	沿海变
	2号主变检修；2号主变2602开关检修；2号主变702开关检修；2号主变302开关检修
	反措：主变220kV、110kV套管更换、试验
	2024-3-5
	2024-3-8
	4

	11
	红阳港变
	220千伏副母线检修；3号主变2603开关检修；阳汇26W2开关检修
	26032、26W22刀闸反措修理
	2024-3-6
	2024-3-6
	1

	12
	泓北沙变
	3号主变2603开关检修
	2603流变金属膨胀器维护（反措）
	2024-3-7
	2024-3-7
	1

	13
	东洲变
	东新5645线检修；东新线5041开关检修；东新线/3号主变5042开关检修
	5041、5042断路器保护更换，东新5645线保护校验、保护电源、液晶显示板件更换。
	2024-3-10
	2024-3-22
	13

	14
	新丰变
	东新5645线检修；新官5K37线检修；500kVI母线检修；500kVII母线检修；5号主变检修；6号主变检修；新官线5012开关检修；新官线5013开关检修；5号主变5031开关检修；5号主变/东新线5032开关检修；东新线5033开关检修；6号主变5042开关检修；6号主变5043开关检修；5号主变220kV开关检修；6号主变220kV开关检修；5号主变3550开关检修；5号主变1号电容器检修；5号主变2号电容器检修；5号主变3号低抗检修；5号主变4号低抗检修；6号主变3560开关检修；6号主变1号电容器检修；6号主变2号电容器检修
	（1）开关流变避雷器压变检修预试油漆；
（2）5号、6号主变本体及附属设备检修预试油漆，电容器检修预试及热缩套更换，低抗检修预试油漆；
（3）50121、50122、50131、50132、50311、50312、50321、50322、50331、50332、50421、50422、50431、50432刀闸检修及一键顺控改造，5217、5117、5043617、26053、26063、35506、3511、3521、3531、3541、3501、35606、3611、3621、3601刀闸检修；
（4）悬瓷测零及清扫；
（5）东新5645线保护、500kV母差保护、主变保护、开关保护、电容电抗器保护、无功自投切装置校验，保护电源、液晶显示板件更换；
（6）主变感温电缆更换；
（7）相关设备消缺。
	2024-3-10
	2024-3-22
	13

	15
	三官殿变
	新官5K37线检修；新官线5031开关检修；新官线/三胜线5032开关检修
	（1）5031、5032断路器分合试验；
（2）50312、50321刀闸操作检查。
	2024-3-10
	2024-3-22
	13

	16
	线路
	新官5K37线检修；东新5645线检修
	1、市政迁改：拆除东新线#26~#27共2基铁塔，在原#25大号侧新建1基耐张塔，右转平行铁路向西至大洪河东侧耐张塔，左转向西南跨越铁路，接至原#27大号侧新建耐张塔，共新建4基铁塔。
2、综合检修：新官、东新线停电综合检修，零星消缺。
3、大修：新官线#137-#169、#172-#174、#176、#229、东新线#24、#26、#56瓷绝缘子RTV喷涂
	2024-3-10
	2024-3-22
	13

	17
	马塘变
	220kVⅢ段母线压变检修
	（1）综自改造：220kVⅢ段母线电压回路改接至新电压并列屏、220kVⅢ段母线压变信号改接至新母线测控屏；信息联调（2）周期检修：220kVⅢ段母线压变、避雷器小修预试；
	2024-3-11
	2024-3-12
	2

	18
	线路
	阳六26T4线检修
	检修：220kV阳六26T4线全线基建运行满一年首检
	2024-3-11
	2024-3-13
	3

	19
	江舍变
	220千伏母联2610开关检修
	开关三相不一致回路优化，开关特性试验，开关流变预试，保护校验
	2024-3-11
	2024-3-12
	2

	20
	城西变
	2号主变检修；2号主变2602开关检修；2号主变702开关检修
	主变及附属设备小修预试，有载瓦斯继电器更换，低压侧绝缘完善，主变保护校验
	2024-3-13
	2024-3-14
	2

	21
	金城变
	220kV正母线检修；金惠4968开关检修
	220kV金恵49681刀闸C相发热处理
	2024-3-13
	2024-3-13
	1

	22
	江庄变
	江穆4H47线检修
	220kV江穆4H473刀闸B相发热处理
	2024-3-13
	2024-3-13
	1

	23
	线路
	阳六4H55线检修
	检修：220kV阳六4H55线全线基建运行满一年首检
	2024-3-14
	2024-3-16
	3

	24
	江庄变
	江穆4H48线检修
	220kV江穆4H48流变C相桩头（开关侧）发热处理
	2024-3-14
	2024-3-14
	1

	25
	线路
	三闸4647线检修
	闸东变站外线变组间隔出线构架安装、校正及二次灌浆；三闸4647线安距不足，陪停
	2024-3-15
	2024-3-15
	1

	26
	银河变
	#1主变检修；#1主变4601开关检修；1号主变701开关检修
	1号主变测控及4601、701户外端子箱更换，与三侧开关整体调试；1号主变及附属设备小修、预试，温度计、油位计更换，防雨措施完善；7013刀闸修理；4601开关修理；保护校验
	2024-3-16
	2024-3-27
	12

	27
	银河变
	220千伏正母线检修；220kV正母线压变检修；220千伏旁路母线检修；洲银4638线检修；三银4644线检修；#1主变检修；#1主变4601开关检修；老220kV母差保护检修
	（1）220kV正母线压变端子箱更换；二次回路并入新并列装置；
（2）银洲4638保护、测控及流变、户外端子箱更换、配合双母差改造；220kV旁路母线陪停做安措；4638开关修理
（3）银三4644流变、测控、户外端子箱更换，配合220kV双母差改造；4644开关修理
（4）1号主变测控、4601流变及户外端子箱更换；配合220kV双母差改造；开关修理
	2024-3-16
	2024-3-27
	12

	28
	线路
	洲海2H10线检修；洲海2H09线检修；洲银4638线检修
	1、220kV洲银4638线#57~#65、洲海2H10线#57~#74、洲海2H09线#68~#75迁改（北沿江）工程：拆除220kV洲海 2H10线（同塔220kV洲银4638线）#59~#64 段杆塔及导地线，拆除220kV洲海2H10线#69~#71导地线以及#70~#71杆塔，新建架空线路3.82km，13基，耐-耐跨越，光缆开断熔接。
2、220kV洲银4638线、洲海2H10线#29-#33迁改（北沿江）工程：#30~#33拆除杆塔及导地线，新建架空线路0.9km，4基，光缆开断熔接。
3、洲海2H10线、洲海2H09线、洲银4638线全线登杆检修、消缺。
4、变电：洲银4638线保护改造
	2024-3-16
	2024-3-27
	12

	29
	东洲变
	3号主变冷备用；东新线/3号主变5042开关检修；3号主变5043开关冷备用；3号主变220kV开关冷备用；3号主变3530开关冷备用；3号主变35kVIII母线冷备用；3号主变1号电容器冷备用；3号主变2号电容器冷备用；3号主变3号低抗冷备用；3号主变4号低抗冷备用
	5042断路器保护更换后搭接传动试验。
	2024-3-23
	2024-3-23
	1

	30
	仲洋变
	220kV 220kVI、II段母联2630开关检修
	（1）2630开关保护更换；
（2）2630开关机构检修、密度继电器更换。
	2024-3-25
	2024-3-28
	4

	31
	惠民变
	惠园2H72线检修
	惠园2H72线压变漏气处理
	2024-3-26
	2024-3-28
	3

	32
	线路
	洲海2H10线检修；洲海2H09线检修
	线路参数测试。
	2024-3-28
	2024-3-28
	1

	33
	东洲变
	洲海2H10开关检修
	（1)保护改定值;
(2)开关分合试验。
	2024-3-30
	2024-3-30
	1

	34
	海门变
	海洲2H10开关检修
	220kV海洲2H10间隔保护改定值
	2024-3-30
	2024-3-30
	1

	35
	线路
	洲海2H09线检修；洲常4636线检修
	1、220kV洲常4636线、洲海2H09线#29-#33迁改（北沿江）工程：#29~#33拆除杆塔及导地线，新建架空线路1.9km，5基，耐-耐跨越，光缆开断熔接。2、洲海2H09线、洲常4636线全线登杆检修消缺。
	2024-3-31
	2024-4-6
	7


