2024年10月南通电网调度信息披露
一、地方热电联产企业发电情况
	厂站
	上网电量万kWh
	利用小时 h
	负荷率

	
	本月
	累计
	本月
	累计
	

	南通美亚热电厂
	1558
	15884
	340.9 
	3475.7 
	45.8%

	海门深泰热电厂
	197
	1551
	277.5 
	2184.5 
	37.3%

	启东热电厂
	616
	6531
	481.3 
	5102.3 
	64.7%

	鑫源热电厂
	59
	776
	115.7 
	1521.6 
	15.5%

	观音山环保热电厂
	749
	6584
	358.4 
	3150.2 
	48.2%

	如东协鑫环保热电
	807
	8016
	279.2 
	2773.7 
	37.5%

	海安华新热电
	892
	8456
	336.6 
	3190.9 
	45.2%

	如皋垃圾热电
	1291
	11547
	466.1 
	4168.6 
	62.6%

	如东秸秆热电
	0
	0
	0.0 
	0.0 
	0.0%

	启东天楹电厂
	388
	4884
	190.2 
	2394.1 
	25.6%

	如东天楹电厂
	127
	5366
	48.1 
	2032.6 
	6.5%

	联海生物电厂
	0
	988
	0.0 
	923.4 
	0.0%

	海安天楹电厂
	611
	5965
	484.9 
	4734.1 
	65.2%

	洋口热电厂
	2983
	29240
	508.2 
	4981.3 
	68.3%

	海安理昂电厂
	412
	4567
	147.7 
	1636.9 
	19.8%

	光大生物质电厂
	2011
	16192
	665.9 
	5361.6 
	89.5%

	如皋大唐电厂
	581
	5911
	395.2 
	4021.1 
	53.1%

	常安电厂
	2045
	19317
	520.4 
	4915.3 
	69.9%

	南通天楹电厂
	638
	9823
	177.7 
	2736.2 
	23.9%

	富港热电
	586
	7180
	268.8 
	3293.6 
	36.1%

	佳兴热电
	592
	17154
	121.6 
	3522.4 
	16.3%

	金光能源热电
	845
	7788
	582.8 
	5371.0 
	78.3%


电源投运情况
	序号
	电源项目
	主要投产设备、容量
	投运时间

	1
	丰蓉华青光伏
	3.91MW（分布式）
	10月5日

	2
	琮翊物流光伏
	5.7MW（分布式）
	10月10日

	3
	风旋赫联光伏
	5.976MW（分布式）
	10月15日


三、供电情况（MW，亿kWh，%）
	
	2023年10月
	2024年10月
	增长率

	南通地区统调电量
	46.98
	49.76
	5.91

	南通地区统调最高负荷
	7721.41
	8450.26
	9.44

	南通地区调度电量
	51.46
	54.17
	5.27

	南通地区调度最高负荷
	8231.94
	8920.76
	8.37

	峰谷差最大值
	2846.39
	3915.13
	37.55

	峰谷差最小值
	1327.12
	1143.31
	-13.85

	峰谷差平均值
	2332.56
	2667.93
	14.38

	统调负荷率
	86.9%
	86.37%
	-0.6


四、供电主设备检修计划表：

	编号
	停役地点
	停役设备名称
	工作内容
	开始
	结束
	工期

	1
	东余变
	220kV副母线检修；220kV正母线检修；220kV正母线压变检修；220kV副母线压变检修
	1、新增5个GIS间隔一次拼装、搭接、调试；2、新增GIS设备耐压试验；3、跨间隔电气及逻辑五防调试。
	2024-10-9
	2024-10-20
	12

	2
	田庄变
	220千伏付母线检修；220千伏付母线压变检修；220kV母联2610开关检修
	1、技改项目：
（1）220kV副母线压变26002刀闸更换；压变、避雷器更换；
（2）220kV母联26102刀闸更换；修理项目；
2、修理项目：220kV母联2610修理项目；
3、例行检修：母联2610流变小修预试，保护校验；
4、其他：220kV付母线副母线在2610间隔与备用TZ01间隔之间解跨线（复役后1号主变、田杨26F0间隔不能运行副母）
	2024-10-10
	2024-10-17
	8

	3
	田庄变
	220千伏付母线检修；舍田26K7线检修；江田4H33线检修
	1、技改项目：田舍26K72、田江4H332刀闸更换；
2、修理项目：田舍26K73、田江4H333刀闸大修；26K7、4H33修理项目；
3、例行检修:田舍26K7、田江4H33流变、避雷器、压变小修，预试；保护校验
	2024-10-10
	2024-10-13
	4

	4
	线路
	舍田26K7线检修；江田4H33线检修
	1、220kV舍田26K7线全线加装防坠落装置；
2、220kV江田4H33线全线老旧绝缘子更换。
	2024-10-10
	2024-10-13
	4

	5
	临江变
	#1主变检修；#1主变2601开关检修；1号主变701开关检修
	小电阻技改工程：1号主变后备保护联跳试验，改定值。
	2024-10-11
	2024-10-11
	1

	6
	齐心变
	天齐4985线检修；220千伏Ⅲ段母线检修
	220kV齐天49851刀闸C相发热处理
	2024-10-11
	2024-10-11
	1

	7
	线路
	神圩26M6线检修
	基建工程：
新沙家圩变事故油池施工时与线路距离约2米，不满足安规安全距离要求，线路陪停（打钢板桩）
周期检修：
线路周期检修，登杆检查，螺栓复紧，鸟窝清除，零星消缺
	2024-10-12
	2024-10-13
	2

	8
	田庄变
	220千伏付母线检修；#2主变2602开关检修
	技改项目：2号主变26022刀闸更换；
	2024-10-14
	2024-10-17
	4

	9
	临江变
	#2主变检修；#2主变2602开关检修；2号主变702开关检修
	小电阻技改工程：2号主变后备保护联跳试验，改定值。
	2024-10-14
	2024-10-14
	1

	10
	线路
	常海2H19线检修
	例行检修：220kV常海2H19线全线登杆检修。
	2024-10-15
	2024-10-16
	2

	11
	骥能变
	500kVⅠ母线检修；绿骥线5011开关检修；2号主变5031开关检修；骥扶线5051开关检修；骥海线5062开关检修
	例行检修：（1）I段母线检修；5011、5031、5051、5062开关检修；50111、50311、50511、50611刀闸检修；5051、5062流变预试；500kVⅠ段母线压变预试；（2）I段母线保护首检。
	2024-10-16
	2024-10-19
	4

	12
	线路
	通秀2665线检修；通秀2666线检修
	基建工程
1、拆除通秀线老线路75#-79#导地线
2、拆除通秀线76#、77#、78#老塔
3、组立N2、N3、N4四回路钢管杆
4、N1-N5双回路架线
5、通秀线75#-79#架线
常规检修
1、登杆检查、零星消缺
	2024-10-16
	2024-10-31
	16

	13
	仲洋变
	鹿仲5K75线检修；鹿仲线5031开关检修；鹿仲线/凤洋线5032开关检修
	例行检修：（1）5031、5032开关流变检修预试；50312、50321刀闸检修；鹿仲5K75线压变避雷器检修预试；（2）鹿仲5K75线保护首检、鹿仲线5031开关、鹿仲线/凤洋线5032开关保护首检。
	2024-10-18
	2024-10-21
	4

	14
	线路
	鹿仲5K75线检修
	线路首检、登杆检查、零星消缺、绝缘子清扫
	2024-10-18
	2024-10-21
	4

	15
	田庄变
	220千伏正母线检修；220千伏正母线压变检修；杨田26F0线检修；#1主变检修；#1主变2601开关检修；220kV 220kV母联2610开关检修
	1、技改项目：
（1）220kV正母线压变、26001更换；
（2）母联26101刀闸更换；
（3）田杨26F01、26F02、26F03刀闸更换；避雷器压变更换；
（4）备用TZ011、TZ012、TZ013刀闸更换；避雷器压变更换；
（5）1号主变26011、26012、26013刀闸更换；1号主变220kV侧避雷器更换；
2、修理项目：田杨26F01、备用TZ01修理项目；
3、例行检修：田杨26F0、备用TZ01流变；
4、其他：220kV正母线避雷器解头（避雷器与压变之间引线拆除）
备注：副母线（田杨26F0、1号主变2601、备用TZ01）段已解头；
	2024-10-18
	2024-10-23
	6

	16
	线路
	杨田26F0线33#-田庄变检修
	1、220kV杨田26F0线47#塔改造，拆除原47#塔，新立220-GD21S-J1-33塔1基；
2、220kV杨田26F0线33#-78#登杆检修消缺，59#、68#、78#耐张线夹发热处理。
	2024-10-18
	2024-10-23
	6

	17
	线路
	齐园4H61线检修
	修理项目：220kV齐园4H61线1-106#塔登杆清扫消缺；
大修：装设绝缘防鸟罩。
	2024-10-18
	2024-10-21
	4

	18
	田庄变
	220千伏正母线检修；田舍26K8开关检修；田江4H34开关检修
	修理项目：
（1）田舍26K81刀闸大修；
（2）田江4H341刀闸大修
	2024-10-21
	2024-10-23
	3

	19
	骥能变
	500kVⅡ母线检修；1号主变5013开关检修；2号主变5032开关检修；骥扶线5052开关检修；骥海线5063开关检修
	例行检修：（1）Ⅱ段母线检修；5013、5032、5052、5063开关检修；50131、50332、50532、50632刀闸检修；5052、5063流变预试；500kVⅡ段母线压变预试；（2）Ⅱ段母线保护首检
	2024-10-20
	2024-10-23
	4

	20
	田庄变
	220千伏正母线检修；田舍26K7开关检修；田江4H33开关检修
	修理项目：
（1）220kV田舍26K71刀闸大修；
（2）220kV田江4H331刀闸大修
	2024-10-18
	2024-10-20
	3

	21
	海门变
	#2主变检修；2号主变702开关检修；#2主变2602开关检修；2号主变302开关检修
	消缺：2号主变110kV套管更换；
技改工程：702、302流变更换；
复役（10月27日）：2号主变差动保护带负荷
	2024-10-22
	2024-10-26
	5

	22
	线路
	秀东2H13线检修；秀东2H14线检修
	基建工程
1、新建N1-N2架线跨越做安措；
2、新建N1-钟秀变电缆土建施工，秀东2H13线下进行拆除钢板桩支护施工，安全距离不足，陪停。
常规检修
1、登杆检查、零星消缺
	2024-10-23
	2024-10-27
	5

	23
	钟秀变
	220kVⅢ段母线检修；220千伏Ⅳ段母线检修；秀东2H13线检修
	1、新扩三官殿间隔、华能电厂间隔母线刀闸安装及调整、相关设备连接线制作及安装，间隔闭锁及横向闭锁验证；                                                                                      2、3号主变220kV间隔Ⅳ段母线刀闸安装、设备连接线制作及安装，Ⅲ段母线高跨线引下线及跳线制作及安装
	2024-10-23
	2024-10-27
	5

	24
	线路
	舍田26K8线检修；江田4H34线检修
	1、220kV舍田26K8线全线加装防坠落装置；
2、220kV江田4H34线全线老旧合成绝缘子更换。
	2024-10-24
	2024-10-27
	4

	25
	田庄变
	220千伏付母线检修；舍田26K8线检修；江田4H34线检修
	1、技改项目：田舍26K82、田江4H342刀闸更换；
2、修理项目：田舍26K83、田江4H343刀闸大修；26K8、4H34修理项目；
3、例行检修：舍田26K8、江田4H34流变、避雷器、压变小修，预试；保护校验
	2024-10-24
	2024-10-27
	4

	26
	田庄变
	220千伏正母线检修；220千伏正母线压变检修；#2主变检修；#2主变2602开关检修
	技改项目：220kV正母线避雷器更换后搭头；26021刀闸更换（分体更换），26023刀闸更换；2号主变220kV侧避雷器更换
	2024-10-28
	2024-10-29
	2

	27
	五义变
	双义26A0线检修
	1、技改项目：
（1）220kV义双26A0线与新立母差屏柜二次电缆敷设及调试；
（2）220kV义双26A0线流变更换、RTV喷涂；
2、修理项目：26A0（泰开LW30-252）修理；
3、反措：两套线路保护联调、整组试验、测试光功率；南自PSL603更换CPU插件，修改速率配置文件，双通道三路由改造
	2024-10-27
	2024-10-29
	3

	28
	仲洋变
	鹿洋5K76线检修；鹿洋线5021开关检修；鹿洋线/7号主变5022开关检修
	例行检修：5021、5022开关流变检修预试；50212、50221刀闸检修；鹿洋5K76线压变避雷器检修预试；（2）鹿洋5K76线保护首检、鹿洋线5021开关、鹿洋线/7号主变5022开关保护首检。
	2024-10-28
	2024-10-31
	4

	29
	线路
	齐园4H62线检修
	修理项目：220kV齐园4H62线1-107#塔登杆清扫消缺；
大修：装设绝缘防鸟罩。
	2024-10-28
	2024-10-31
	4

	30
	五义变
	双义26A9线检修
	1、技改项目：
（1）220kV义双26A9线与新立母差屏柜二次电缆敷设及调试；
（2）220kV义双26A9线流变更换、RTV喷涂；
2、修理项目：26A9（西门子3AP1FI）继电器更换、分合闸线圈检查；
3、反措：两套线路保护联调、整组试验、测试光功率；南自PSL603更换CPU插件，修改速率配置文件，双通道三路由改造
	2024-10-31
	2024-11-2
	3


