2024年1月南通电网调度信息披露
一、地方热电联产企业发电情况
	厂站
	上网电量万kWh
	利用小时 h
	负荷率

	
	本月
	累计
	本月
	累计
	

	南通美亚热电厂
	1834
	1834
	401.3
	401.3
	53.9%

	海门深泰热电厂
	195
	195
	274.6
	274.6
	36.9%

	启东热电厂
	803
	803
	627.3
	627.3
	84.3%

	鑫源热电厂
	127
	127
	249.0
	249.0
	33.5%

	观音山环保热电厂
	784
	784
	375.1
	375.1
	50.4%

	如东协鑫环保热电
	1019
	1019
	352.6
	352.6
	47.4%

	海安华新热电
	988
	988
	372.8
	372.8
	50.1%

	如皋垃圾热电
	525
	525
	237.6
	237.6
	31.9%

	如东秸秆热电
	0
	0
	0.0
	0.0
	0.0%

	启东天楹电厂
	385
	385
	188.7
	188.7
	25.4%

	如东天楹电厂
	437
	437
	165.5
	165.5
	22.2%

	联海生物电厂
	254
	254
	237.4
	237.4
	31.9%

	海安天楹电厂
	683
	683
	542.1
	542.1
	72.9%

	洋口热电厂
	3149
	3149
	536.5
	536.5
	72.1%

	海迅理昂电厂
	421
	421
	150.9
	150.9
	20.3%

	光大生物质电厂
	940
	940
	299.4
	299.4
	40.2%

	如皋大唐电厂
	680
	680
	462.6
	462.6
	62.2%

	常安电厂
	1908
	1908
	485.5
	485.5
	65.3%

	南通天楹电厂
	1084
	1084
	301.9
	301.9
	41.9%

	富港热电
	660
	660
	554.6
	554.6
	74.5%

	佳兴热电
	1966
	1966
	513.3
	513.3
	69.0%

	金光能源热电
	694
	694
	517.9
	517.9
	69.6%


电源投运情况
	序号
	电源项目
	主要投产设备、容量
	投运时间

	1
	威尔斯如东光伏
	2MW（分布式）
	1月3日

	2
	金光能源热电
	1号机 15MW
	1月4日

	3
	昱合九洲科技光伏
	5.9994MW（分布式）
	1月4日

	4
	汉皋铸钢光伏
	5.99MW（分布式）
	1月5日

	5
	道通星业光伏
	3.198MW（分布式）
	1月16日

	6
	天电茂友光伏
	4MW（分布式）
	1月23日


三、供电情况（MW，亿kWh，%）
	
	2023年1月
	2024年1月
	增长率

	南通地区统调电量
	37.6
	56.92
	51.39

	南通地区统调最高负荷
	7151.78
	10271.48
	43.62

	南通地区调度电量
	40.84
	61.23
	49.93

	南通地区调度最高负荷
	7538.38
	10770.36
	42.87

	峰谷差最大值
	3440.63
	3591.91
	4.4

	峰谷差最小值
	1520.32
	1910.14
	25.64

	峰谷差平均值
	2350.74
	2616.45
	11.3

	统调负荷率
	79.27%
	86.61%
	9.27


四、供电主设备检修计划表：

	编号
	停役地点
	停役设备名称
	工作内容
	开始
	结束
	工期

	1
	仲洋变
	#2主变检修；220kV#2主变2602开关检修；220kV#2主变702开关检修
	（1）2号主变档位调整；

（2）配合2号主变档位调整，测量直流电阻，变比试验。
	2024-1-25
	2024-1-25
	1

	2
	胜利变
	220千伏Ⅶ段母线检修；220千伏Ⅷ段母线检修；220kV220kVⅦ、Ⅷ段母联4650开关检修；220kV220kVⅤ、Ⅶ段分段4500开关检修；220kV220kVⅥ、Ⅷ段分段4600开关检修；胜团4H84线检修；胜夏4H81开关检修；胜夏4H82开关检修；胜团4H83开关冷备用；胜团2H67开关冷备用；胜团2H36开关冷备用
	（1）胜团4H84开关回路电阻超标检查处理；

（2）4500、4600、4650、4H81、4H82开关合闸掣子复位弹簧更换及机构紧固螺栓加防松剂处理。
	2024-1-26
	2024-1-30
	5

	3
	线路
	洲永2H05线检修；洲永2H06线检修
	北沿江迁改：洲永2H05、洲永2H06线#27~#35拆除，新建架空线路2.9km，10基；

检修：洲永2H05、洲永2H06线1号至127号塔老旧合成绝缘子更换，防振锤更换，并对其中导地线磨损处修复
	2024-1-26
	2024-2-1
	7


