2024年7月南通电网调度信息披露
一、地方热电联产企业发电情况
	厂站
	上网电量万kWh
	利用小时 h
	负荷率

	
	本月
	累计
	本月
	累计
	

	南通美亚热电厂
	1566
	11256
	342.7 
	2463.0 
	46.1%

	海门深泰热电厂
	154
	1010
	216.9 
	1422.5 
	29.2%

	启东热电厂
	720
	4675
	562.5 
	3652.3 
	75.6%

	鑫源热电厂
	62
	594
	121.6 
	1164.7 
	16.3%

	观音山环保热电厂
	589
	4670
	281.8 
	2234.4 
	37.9%

	如东协鑫环保热电
	824
	5581
	285.1 
	1931.1 
	38.3%

	海安华新热电
	559
	5803
	210.9 
	2189.8 
	28.4%

	如皋垃圾热电
	1196
	7730
	458.2 
	2961.7 
	61.6%

	如东秸秆热电
	0
	0
	0.0 
	0.0 
	0.0%

	启东天楹电厂
	555
	3420
	272.1 
	1676.5 
	36.6%

	如东天楹电厂
	319
	4183
	120.8 
	1584.5 
	16.2%

	联海生物电厂
	64
	933
	59.8 
	872.0 
	8.0%

	海安天楹电厂
	631
	4210
	500.8 
	3341.3 
	67.3%

	洋口热电厂
	2620
	21041
	446.3 
	3584.5 
	60.0%

	海安理昂电厂
	578
	3238
	207.2 
	1160.6 
	27.8%

	光大生物质电厂
	1599
	10907
	496.6 
	3387.3 
	66.7%

	如皋大唐电厂
	557
	4242
	378.9 
	2885.7 
	50.9%

	常安电厂
	1886
	13074
	479.9 
	3326.7 
	64.5%

	南通天楹电厂
	975
	7526
	271.6 
	2096.4 
	36.5%

	富港热电
	625
	4934
	286.7 
	2263.3 
	38.5%

	佳兴热电
	2639
	12174
	541.9 
	2499.8 
	72.8%

	金光能源热电
	484
	5284
	384.1 
	4193.7 
	51.6%


电源投运情况
	序号
	电源项目
	主要投产设备、容量
	投运时间

	1
	三峡扶海储能二期
	100MW/20OMWh
	7月5日

	2
	林洋合作储能
	80MW/160MWh
	7月12日

	3
	恒睿山桥光伏
	3.992MW（分布式）
	7月17日

	4
	腾宸得力光伏
	3.27MW（分布式）
	7月23日

	5
	桑夏巨力光伏
	1.38MW（分布式）
	7月24日

	6
	港熠嘉通光伏
	24MW（分布式）
	7月24日

	7
	天电鸿泰光伏
	3.988MW（分布式）
	7月25日


三、供电情况（MW，亿kWh，%）
	
	2023年7月
	2024年7月
	增长率

	南通地区统调电量
	59.38
	64.66
	8.88

	南通地区统调最高负荷
	10570.5
	11699.39
	10.68

	南通地区调度电量
	63.6
	69.68
	9.56

	南通地区调度最高负荷
	11006.5
	12149.48
	10.38

	峰谷差最大值
	2950.2
	3825.88
	29.68

	峰谷差最小值
	1352.68
	1413.48
	4.49

	峰谷差平均值
	2125.35
	2838.95
	33.58

	统调负荷率
	87.39%
	84.73%
	-3.05


四、供电主设备检修计划表：

	编号
	停役地点
	停役设备名称
	工作内容
	开始
	结束
	工期

	1
	双南变
	3号主变检修；3号主变2603开关检修；3号主变703开关检修；3号主变303开关检修
	3号主变更换（旧主变下墩、新主变上墩、附件安装、二次线接线调试，试验），充氮灭火装置改造，油色谱在线装置改造，保护改定值
	2024-7-9
	2024-7-30
	22

	2
	永阳变
	备用ⅤYY05线检修
	1、备用ⅤYY05间隔电缆敷设、进仓，耐压、局放试验；2、压变、避雷器导电杆完善、抽真空注气、老练试验；3、流变比角差试验；4、临时过流保护装置安装；5、线路测参；6、保护通道联调，改定值
	2024-7-20
	2024-7-30
	11


