2024年4月南通电网调度信息披露
一、地方热电联产企业发电情况
	厂站
	上网电量万kWh
	利用小时 h
	负荷率

	
	本月
	累计
	本月
	累计
	

	南通美亚热电厂
	1520
	6035
	332.6
	1320.6
	46.2%

	海门深泰热电厂
	165
	567
	232.4
	798.6
	32.3%

	启东热电厂
	768
	2838
	600.0
	2217.2
	83.3%

	鑫源热电厂
	79
	380
	154.9
	745.1
	21.5%

	观音山环保热电厂
	828
	2785
	396.2
	1332.5
	55.0%

	如东协鑫环保热电
	783
	3175
	270.9
	1098.6
	37.6%

	海安华新热电
	1031
	3514
	389.1
	1326.0
	54.0%

	如皋垃圾热电
	1020
	3706
	390.8
	1419.9
	54.3%

	如东秸秆热电
	0
	0
	0.0
	0.0
	0.0%

	启东天楹电厂
	338
	1869
	165.7
	916.2
	23.0%

	如东天楹电厂
	462
	2641
	175.0
	1000.4
	24.3%

	联海生物电厂
	137
	662
	128.0
	618.7
	17.8%

	海安天楹电厂
	572
	2319
	454.0
	1840.5
	63.1%

	洋口热电厂
	3503
	12484
	596.8
	2126.7
	82.9%

	海迅理昂电厂
	417
	1141
	149.5
	409.0
	20.8%

	光大生物质电厂
	1276
	5720
	396.3
	1776.4
	55.0%

	如皋大唐电厂
	673
	2396
	457.8
	1629.9
	63.6%

	常安电厂
	2274
	6981
	578.6
	1776.3
	80.4%

	南通天楹电厂
	892
	4527
	248.5
	1261.0
	34.5%

	富港热电
	922
	2658
	422.9
	1219.3
	58.7%

	佳兴热电
	1687
	5959
	440.5
	1555.9
	61.2%

	金光能源热电
	930
	3101
	489.5
	1632.1
	68.0%


电源投运情况
	序号
	电源项目
	主要投产设备、容量
	投运时间

	1
	昱合九州高丝光伏
	5.99MW（分布式）
	4月13日

	2
	龙源康瑞光伏
	5.1MW（分布式）
	4月20日


三、供电情况（MW，亿kWh，%）
	
	2023年4月
	2024年4月
	增长率

	南通地区统调电量
	43.15
	47.6
	10.31

	南通地区统调最高负荷
	7099.89
	7928.22
	11.67

	南通地区调度电量
	47.49
	52.37
	10.28

	南通地区调度最高负荷
	7696.49
	8485.38
	10.25

	峰谷差最大值
	2852.22
	3954.53
	38.65

	峰谷差最小值
	1148.88
	1085.19
	-5.54

	峰谷差平均值
	2158.84
	2540.16
	17.66

	统调负荷率
	87.54%
	87.07%
	-0.54


四、供电主设备检修计划表：

	编号
	停役地点
	停役设备名称
	工作内容
	开始
	结束
	工期

	1
	常乐变
	220千伏旁路母线检修；洲常4636线检修
	220kV常洲4636避雷器更换，220kV旁路母线陪停做安措（带电检测泄露电流数据增长）
	2024-4-1
	2024-4-1
	1

	2
	线路
	广兆2H51线检修
	220kV广兆2H51线登杆检查，紧固螺栓，消缺（补装9号塔下相小号侧导线侧缺销钉等）。
	2024-4-3
	2024-4-3
	1

	3
	线路
	洲海2H09线检修；洲常4636线检修
	线路参数测试。
	2024-4-6
	2024-4-6
	1

	4
	海安变
	#2主变检修；2号主变702开关检修；2号主变302开关检修
	基建变电：拆除2号主变保护及测控相关二次线；   
	2024-4-6
	2024-4-26
	21

	5
	海安变
	海舍4989线检修；#2主变检修
	一、基建变电：1）拆除2号主变保护及测控相关二次线；  2）拆除2号主变三侧桩头引线；  3）拆除海舍4989开关间隔保护及测控相关二次线   4）拆除2号主变侧高压电缆至线变组间隔高压电缆，拆除2号主变场地高压电缆终端支架;
二、基建线路：1、拆除海舍4989线终端塔至线路侧高压电缆桩头连接线；
2、拆除海安变线变组出线侧高压电缆。
	2024-4-6
	2024-4-26
	21

	6
	新丰变
	 2号主变检修；2号主变2602开关检修；2号主变702开关检修；2号主变202a开关检修；2号主变202b开关检修
	（1）新丰2号主变本体及附属设备首检；
（2）2602开关流变、2603刀闸、702开关流变、7023刀闸、202a开关、202b开关检修预试，2号主变三侧压变避雷器检修预试；
（3）2号主变保护首检。
	2024-4-7
	2024-4-10
	4

	7
	常乐变
	常洲4636开关检修
	220kV常洲4636间隔保护改定值
	2024-4-8
	2024-4-8
	1

	8
	东洲变
	洲海2H09开关检修；洲常4636开关检修
	（1）保护改定值；
（2）2H09开关分合试验。
	2024-4-8
	2024-4-8
	1

	9
	马塘变
	马扶26H0开关检修
	220kV马扶26H0开关A相流变侧接头发热处理
	2024-4-8
	2024-4-8
	1

	10
	新安变
	220千伏Ⅲ段母线检修；220千伏Ⅲ段母线压变检修；220kV Ⅰ、Ⅲ段分段2500开关检修；220kV Ⅱ、Ⅲ段母联2650开关检修
	首检：220kVⅢ段母线压变、避雷器小修预试；46003刀闸小修；25002刀闸小修；2650开关、流变小修预试；26501刀闸小修
	2024-4-9
	2024-4-9
	1

	11
	线路
	马泰4641线检修
	220kV马泰4641线处理6号A相小号侧，99号A相、C相大号侧，102号A相小号侧引流线夹发热，128号瓷绝缘子清扫。
	2024-4-10
	2024-4-10
	1

	12
	新安变
	沿安26B2线检修
	安沿26B2开关流变避雷器压变小修预试，保护校验；26B23刀闸小修
	2024-4-10
	2024-4-10
	1

	13
	线路
	惠牵26M9线检修
	常规修理：惠牵26M9线1-49#塔登杆检修消缺，螺栓紧固。
	2024-4-10
	2024-4-10
	1

	14
	石庄变
	#1主变检修；#1主变2601开关检修；1号主变701开关检修；1号主变301开关检修
	基建工程：1号主变更换，主变基础重做，主变油池扩大，消防改造为泡沫水喷淋系统。
	2024-4-11
	2024-5-22
	42

	15
	齐心变
	220千伏Ⅳ段母线检修；220kV 220kVⅡ、Ⅳ段分段2600开关检修
	220kVⅡ、Ⅳ段分段26002刀闸A相发热处理
	2024-4-11
	2024-4-11
	1

	16
	东洲变
	220kV 220kVⅡ、Ⅳ段分段2600开关检修
	（1）分段2600电流互感器改造；
（2）分段2600开关保护首检。
	2024-4-12
	2024-4-14
	3

	17
	线路
	马银26H1线检修
	220kV马银26H1线处理38号A相小号侧、C相大号侧，64A相小号侧引流线夹发热；65号塔耐张瓷瓶清洗。
	2024-4-12
	2024-4-12
	1

	18
	志良变
	220千伏正母线检修；#2主变检修；#2主变4602开关检修
	2号主变拆除、运输、新主变上墩（220kV正母线陪停做安措）；
	2024-4-13
	2024-4-17
	5

	19
	志良变
	#2主变检修；#2主变4602开关检修；2号主变702开关检修；2号主变302开关检修；35kV备自投装置停用
	综自改造：2号主变测控装置、4602、702户外端子箱更换，新增302端子箱；35kV备自投装置更换调试；
主变技改：主变及三侧引线更换；
刀闸修理项目：46023刀闸大修
	2024-4-13
	2024-4-28
	16

	20
	环镇变
	220千伏副母线检修
	新增220kV中广核出线间隔GIS设备拼装、一次、二次电缆敷设、接线、调试、试验
	2024-4-14
	2024-4-20
	7

	21
	姜灶变
	3号主变2603开关检修；3号主变703开关检修；#3主变检修
	缺陷处理：3号主变2603开关密度继电器更换；3号主变充氮灭火装置改造
	2024-4-15
	2024-4-16
	2

	22
	东洲变
	220千伏III段母线检修；220kV 220kVⅠ、Ⅲ段分段2500开关检修
	（1）分段2500电流互感器改造；
（2）分段2500开关保护首检；
（3）220kVⅢ段母线安距不足陪停。
	2024-4-16
	2024-4-18
	3

	23
	江舍变
	舍海4989开关检修
	基建变电：舍海4989间隔保护更换（对侧改至新海安变），后台测控调整，信号核对。
	2024-4-19
	2024-4-24
	6

	24
	常青变
	110千伏正母线检修；#1主变检修；1号主变701开关检修；#1主变2601开关检修
	修理项目：7011、7013刀闸大修、油漆；技改项目：1号主变充氮灭火改造，2601、701开关联调
	2024-4-19
	2024-4-19
	1

	25
	线路
	洲六2H07线检修；洲六2H08线检修
	220kV洲六2H07、2H08线#6~#7迁改（北沿江）工程：#7杆塔拆除，新建架空线路0.3km，2基，耐-耐跨越，光缆开断熔接。220kV洲六2H07、2H08线全线登杆检修消缺。
	2024-4-21
	2024-4-27
	7

	26
	环镇变
	#1主变检修；1号主变2601开关检修；1号主变701开关检修；1号主变101开关检修
	1号主变及附属设备小修预试（首检），保护校验
	2024-4-21
	2024-4-23
	3

	27
	环镇变
	220千伏正母线检修；220千伏正母线压变检修；220千伏副母线检修；220千伏副母线压变检修；220kV 母联2610开关检修；220kV第一套母差保护停用；220kV第二套母差保护停用；220kV故障录波器停用
	一、基建工程：1、新增220kV中广核出线间隔GIS设备耐压试验；2、跨间隔电气及逻辑五防调试；3、新增间隔保护与220kV正、副母线电压二次回路验证；4、新增间隔保护接入220kV母差保护；5、新增间隔二次回路接入220kV故障录波器。
二、周期检修：220kV正母线、副母线组合电器预试；2610开关组合电器小修预试、保护校验；220kV第一套母差保护、第二套母差保护校验
	2024-4-21
	2024-4-23
	3

	28
	线路
	环洋26W5线检修；环洋26W6线检修
	220kV环洋26W5、环洋26W6线登杆检查，紧固螺栓，消缺（首检）。
	2024-4-21
	2024-4-23
	3

	29
	线路
	秀沿2H15线检修
	市政：
1、新建新1#、新#2-1耐张钢管2基，新#2-2耐张塔1基；
2、架设钟秀变构架~新#2-2导地线；
3、拆除原1#、2#铁塔、钟秀变~原2#导地线；
检修：线路周期检修、禁飞区登杆检查
	2024-4-21
	2024-4-26
	6

	30
	线路
	秀姜2H16线检修
	1、新建新1#、新#2-1耐张钢管2基，新#2-2耐张塔1基；架设钟秀变构架~新#2-2导地线；拆除原1#、2#铁塔、钟秀变~原2#导地线。                            
2、分布式故障诊断装置安装，线路周期检修，绝缘子清扫，零星消缺。
	2024-4-21
	2024-4-26
	6

	31
	线路
	仲海2H24线检修；仲海2H35线检修；海舍4989线检修；海舍4H43线检修；海惠26B7线检修
	1、拆除220kV仲海2H24线52#塔与海舍4H43线1#塔的搭接线，拆除海舍4989线1#塔至2#线变组的电缆，拆除1#塔的电缆支架；
仲海2H24线52#-仲海2H35线45#塔-新海安变构架间架线（含2根OPGW），仲海2H35线45#塔-新海安变构架间架线（含2根OPGW，不搭通）；
海舍4989线、海舍4H43线1#塔-新海安变构架间架线（含2根地线、2根OPGW）。
2、220kV海舍4989线、海舍4H43线、仲海2H24线登杆检修消缺，老旧合成绝缘子更换。
	2024-4-22
	2024-4-26
	5

	32
	江舍变
	海舍4H43线检修；仲舍26K9线检修；海舍4989线检修；1号主变检修
	基建线路：海舍4H43线江舍侧零档线更换，相临舍仲26K9间隔、舍海4989间隔陪停，1号主变陪停（与220kV高跨线安距不够）。
	2024-4-22
	2024-4-22
	1

	33
	线路
	仲舍26K9线检修
	220kV海舍4H43线江舍变侧零档线更换，邻近的220kV仲舍2K69线陪停。
	2024-4-22
	2024-4-22
	1

	34
	六匡变
	220千伏副母线检修；洲六2H07线检修；洲六2H08线检修
	六洲2H072刀闸与2H07断路器、2H07流变与2H073刀闸、2H073刀闸至线路门型构架引下线更换（双拼400换为双拼630）；
六洲2H082刀闸与2H08断路器、2H08流变与2H083刀闸、2H083刀闸至线路门型构架引下线更换（双拼400换为双拼630）
	2024-4-22
	2024-4-23
	2

	35
	石庄变
	#1主变检修；1号主变301开关检修；35千伏Ⅰ段母线检修
	基建工程：1号主变3013a、3013b、3011刀闸更换；35kVⅠ段母线陪停做安措
	2024-4-23
	2024-4-26
	4

	36
	六匡变
	220千伏正母线检修；洲六2H07线检修；洲六2H08线检修
	六洲2H071、2H072刀闸间引线更换（双拼400换为双拼630）；六洲2H081、2H082刀闸间引线更换（双拼400换为双拼630）
	2024-4-24
	2024-4-25
	2

	37
	闸东变
	三闸4648线检修；220千伏旁路母线检修
	基建工程：1、拆除220kV三闸4648线零档线；（与220kV旁路安距不够）2、闸东变新组立220kV三闸4648线CJ1铁塔；恢复新立CJ1塔~闸东变构架导地线。
	2024-4-24
	2024-4-29
	6

	38
	线路
	三闸4648线检修
	基建：
1、拆除220kV三闸4648线零档线；                                     
2、闸东变新组立220kV三闸4648线CJ1铁塔；                    
3、新立CJ1塔~220kV三闸4648线 31#塔导地线展放；
4、恢复新立CJ1塔~闸东变构架导地线。
5、光缆提线、紧固挂线
检修：线路周期检修、三跨区段登杆检查
	2024-4-24
	2024-4-29
	6

	39
	线路
	德兴26N2线检修
	常规检修：220kV德兴26N2线1-59#塔登杆清扫消缺,装设绝缘防鸟罩。
	2024-4-24
	2024-4-24
	1

	40
	江舍变
	舍海4989开关检修；舍海4H43开关检修
	保护联调，放定值
	2024-4-25
	2024-4-26
	2

	41
	仲洋变
	仲海2H24开关检修
	保护联调，放定值
	2024-4-25
	2024-4-26
	2

	42
	仲洋变
	#2主变检修；220kV#2主变2602开关检修；220kV#2主变702开关检修；220kV#2主变302开关检修
	110kV母联710开关保护更换后220kV2号主变保护接入、调试、传动
	2024-4-25
	2024-4-25
	1

	43
	线路
	德兴26N1线检修
	常规检修：220kV德兴26N1线1-59#塔登杆清扫消缺,装设绝缘防鸟罩。
	2024-4-26
	2024-4-26
	1

	44
	胜利变
	胜夏4H81线检修
	胜夏4H81线保护双通道三路由升级、板件更换、通道测试。
	2024-4-26
	2024-4-29
	4

	45
	闸东变
	220千伏付母线检修；三闸4648线检修
	220kV三闸4648线光缆提线、紧固挂线（安全距离不够，副母陪停）
	2024-4-27
	2024-4-27
	1

	46
	线路
	通三2667线检修
	登杆检查，耐张线夹螺栓复紧，金具防锈处理
	2024-4-27
	2024-4-29
	3

	47
	线路
	马银26H2线检修
	220kV马银26H2线处理38号B相小号侧引流线夹发热；65号塔耐张瓷瓶清洗。
	2024-4-28
	2024-4-28
	1

	48
	齐心变
	220千伏Ⅲ段母线检修；天齐4986线检修
	220kV齐天49861刀闸C相桩头（开关侧）发热处理
	2024-4-29
	2024-4-29
	1


