2024年6月南通电网调度信息披露
一、地方热电联产企业发电情况
	厂站
	上网电量万kWh
	利用小时 h
	负荷率

	
	本月
	累计
	本月
	累计
	

	南通美亚热电厂
	1791
	9690
	391.9
	2120.4
	54.4%

	海门深泰热电厂
	144
	856
	202.8
	1205.6
	28.2%

	启东热电厂
	548
	3955
	428.1
	3089.8
	59.5%

	鑫源热电厂
	76
	532
	149.0
	1043.1
	20.7%

	观音山环保热电厂
	601
	4081
	287.6
	1952.6
	39.9%

	如东协鑫环保热电
	793
	4757
	274.4
	1646.0
	38.1%

	海安华新热电
	762
	5244
	287.5
	1978.9
	39.9%

	如皋垃圾热电
	1371
	6534
	525.3
	2503.4
	73.0%

	如东秸秆热电
	0
	0
	0.0
	0.0
	0.0%

	启东天楹电厂
	606
	2865
	297.1
	1404.4
	41.3%

	如东天楹电厂
	619
	3864
	234.5
	1463.6
	32.6%

	联海生物电厂
	115
	869
	107.5
	812.1
	14.9%

	海安天楹电厂
	603
	3579
	478.6
	2840.5
	66.5%

	洋口热电厂
	2612
	18421
	445.0
	3138.2
	61.8%

	海迅理昂电厂
	1053
	2660
	377.4
	953.4
	52.4%

	光大生物质电厂
	1614
	9308
	501.2
	2890.7
	69.6%

	如皋大唐电厂
	621
	3685
	422.4
	2506.8
	58.7%

	常安电厂
	2055
	11188
	522.9
	2846.8
	72.6%

	南通天楹电厂
	985
	6551
	274.4
	1824.8
	38.1%

	富港热电
	895
	4309
	410.6
	1976.6
	57.0%

	佳兴热电
	1838
	9535
	479.9
	2489.6
	66.7%

	金光能源热电
	838
	4800
	441.1
	2526.3
	61.3%


电源投运情况
	序号
	电源项目
	主要投产设备、容量
	投运时间

	1
	中电建洋口光伏二期
	23.1MW（集中式）
	6月8日

	2
	昌隆当升光伏
	2.4MW（分布式）
	6月8日

	3
	国电投海力光伏
	3.075MW（分布式）
	6月13日

	4
	思源聚源光伏
	6.98MW（分布式）
	6月13日

	5
	华能合纤光伏
	4.725MW（分布式）
	6月18日

	6
	联钢科技光伏
	2.4MW（分布式）
	6月28日

	7
	泰能润邦光伏
	5.0MW（分布式）
	6月28日

	8
	澄瑞中远光伏二期
	2.025MW（分布式）
	6月29日

	9
	朗晴东材光伏二期
	5.15W（分布式）
	6月29日

	10
	协鑫如东储能
	50MW/100MWh
	6月29日

	11
	广核如东储能
	200MW/400MWh
	6月29日

	12
	南通华能储能二期
	100MW/200MWh
	6月30日


三、供电情况（MW，亿kWh，%）
	
	2023年6月
	2024年6月
	增长率

	南通地区统调电量
	48.04
	49.95
	3.98

	南通地区统调最高负荷
	9170.84
	8638.59
	-5.80

	南通地区调度电量
	52.05
	54.81
	5.30

	南通地区调度最高负荷
	9751.51
	9238.58
	-5.26

	峰谷差最大值
	2506.59
	3458.62
	37.98

	峰谷差最小值
	1035.53
	1307.53
	26.27

	峰谷差平均值
	1738.18
	2316.27
	33.26

	统调负荷率
	89.03%
	87.62%
	-1.59


四、供电主设备检修计划表：

	编号
	停役地点
	停役设备名称
	工作内容
	开始
	结束
	工期

	1
	姜灶变
	#3主变检修；3号主变2603开关检修；3号主变703开关检修
	缺陷处理：703流变膨胀罩更换；7033刀闸小修；703流变鸟窝处理；2603避雷器防爆喷口挡板掉落处理
	2024-6-1
	2024-6-2
	2

	2
	仲洋变
	7号主变检修；鹿洋线/7号主变5022开关检修；7号主变5023开关检修；35kVⅦ母线检修；7号主变220kV开关检修；7号主变2号电容器检修；7号主变1号低抗检修；7号主变3号低抗检修；7号主变4号低抗检修
	（1）5022开关合闸电阻拆除；5023开关维保
（2）7号主变本体及三侧开关间隔检修预试
（3）35kVⅦ段母线及压变避雷器检修；5号主变无功回路间隔检修
（4）7号主变保护、5022开关、5023开关保护校验
	2024-6-2
	2024-6-6
	5

	3
	洋口变
	220千伏付母线检修；洋环26W6开关检修
	环洋26W62刀闸合不到位处理
	2024-6-2
	2024-6-2
	1

	4
	线路
	海民26A1线检修
	1、220kV海民26A1线更换1#-20#、46#-72#老旧复合绝缘子。
2、220kV海民26A1线全线登杆检修、消缺。
	2024-6-3
	2024-6-4
	2

	5
	线路
	海民26A2线检修
	1、220kV海民26A2线更换1#-20#、46#-72#老旧复合绝缘子。
2、220kV海民26A2线全线登杆检修、消缺。
	2024-6-5
	2024-6-6
	2

	6
	双南变
	峡双26G0线检修
	220kV双峡26G0间隔组合电器、避雷器小修、预试；保护校验
	2024-6-9
	2024-6-11
	3

	7
	线路
	峡双26G0线检修
	220kV峡双26G0线1号至2号塔线路段开环改接（形成三峡扶海储能1期至2期线路、三峡扶海储能2期至双南变线路）。
	2024-6-9
	2024-6-11
	3

	8
	扶海变
	洲扶线5022开关检修
	500kV洲扶线5022开关智能终端反措升级
	2024-6-12
	2024-6-12
	1

	9
	线路
	峡双26G0线检修
	线路参数测试（三峡扶海储能1期至2期线路，三峡扶海储能2期至双南变线路）
	2024-6-12
	2024-6-12
	1

	10
	扶海变
	东扶线/仲扶线5032开关检修
	500kV东扶线/仲扶线5032开关智能终端反措升级
	2024-6-13
	2024-6-13
	1

	11
	双南变
	双峡26G0开关检修
	保护通道联调、改定值
	2024-6-13
	2024-6-15
	3

	12
	扶海变
	仲海线/2号主变5042开关检修
	500kV仲海线/2号主变5042开关智能终端反措升级
	2024-6-14
	2024-6-14
	1

	13
	永阳变
	220千伏正母线检修；220千伏正母线压变检修；220千伏副母线检修；220千伏副母线压变检修；220kV母联2610开关检修；沿永26T9线检修；洲永2H05线检修；洲永2H06线检修；220kV第一套母差保护停用；220kV第二套母差保护停用；220kV故障录波器停用
	一、基建工程（易事特储能）：1、新增220kV易事特出线间隔GIS设备拼装、一次、二次电缆敷设、接线、调试、试验；2、新增间隔GIS设备耐压试验；3、跨间隔电气及逻辑五防调试；4、新增间隔保护与220kV正、副母线电压二次回路验证；5、新增间隔保护接入220kV母差保护；6、新增间隔二次回路接入220kV故障录波器；
二、例行检修：220kV正母线、正母线压变避雷器间隔组合电器小修预试；220kV副母线、副母线压变避雷器间隔组合电器小修预试；永沿26T9、永洲2H05、永洲2H06组合电器及避雷器小修预试，保护校验；
	2024-6-18
	2024-6-24
	7

	14
	线路
	新永26T7线检修；新永26T8线检修
	220kV永新26T7、永新26T8线全线51基老旧合成绝缘子更换，防振锤更换，并对其中导地线磨损处修复。
	2024-6-18
	2024-6-24
	7

	15
	沿江变
	1号主变检修
	1号主变高压侧套管B、C相渗油处理，1号主变压力释放继电器误发信、压力释放信号处理，1号主变35kV侧避雷器泄漏电流表消缺
	2024-6-24
	2024-6-24
	1

	16
	姜灶变
	1号主变检修
	1号主变110kV侧套管B相发热处理；1号主变保护放临时定值
	2024-6-25
	2024-6-25
	1

	17
	田庄变
	#2主变检修；#2主变2602开关检修；2号主变702开关检修；2号主变302开关检修
	3023b刀闸更换，26023、7023刀闸发热处理
	2024-6-27
	2024-6-27
	1

	18
	海门变
	海民26A1开关检修
	海民26A1测控装置更换
	2024-6-28
	2024-6-28
	1


